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Legenda: Legenda - zafizovaci pfedméty:
————— studend voda — potrubf plastové PP—R PN 20 WC Klozet zav&sny, hluboky splach, bez oplachového kruhu, seddtko s poklopem, zesflené panty a
—_— — . — o — P _ - 2 PP_ 7 dorazy.

tép\a vode pomib\ p\asto{ve PP-R PN 20 Podomftkovy modul do lehké pri¢ky pro zavésné WC samonosny ocelovy rdm, k namontovanf na
- == = cirkulace — potrubi plastove PP=R PN 20 zed s nutnosti obezdéni, rovné odpadni pfipojeni k WC modulu, splachovaci tla&itko pro

PM PROTIPOZARNI OCHRANNA MANZETA

WC
VnitPnT rozvod studené a teplé vody je navrZzen dle dispozic zarizovacich predmétd. Potrubf IN
studené a teplé vody navrZen z trub PPR (plastovy potrubnf systém).
Pro rozvod vody budou pouZity trubky pro jmenovity tlak PN20. Veskeré rozvody vody vedené v
podhledech a v dréZce ve zdivu musT byt opatfeny tepelnou izolact.
D
Oznageni potrubi PPR: N
DO
N
U
S
U
A
U
IN
MY
SPRP

podomTtkovy modul, dvoji splach, lesky chrom.

Klozet zavé&sny, hluboky splach, bez oplachového kruhu, seddtko s poklopem, zesflené panty a
dorazy.

Madlo toaletnt, sklopné 800mm, nerez.

Podomitkovy modul do lehké pricky pro za@vésné WC samonosny ocelovy ram, k namontovani na
zed s nutnosti obezdéni, rovné odpadni pfipojen? k WC modulu, splachovaci tla&itko pro
podomTitkovy modul, dvoji splach, lesky chrom.

Nerezovy dfez s okdpavaci plochou bez otvoru pro baterii a jednim odpadem — dodavka s
kuchynskou linkou. Baterie dfezovda nést&nnd, pakovd, Drezovy sifon DN 40 chrom

Nerezovy dfez bez otvoru pro baterii a jednim odpadem — dodavka s kuchyriskou linkou. Baterie
drezové ndasténnd a pdkovd. Drezovy sifon s drti€¢em odpadu DN 40 chrom

Umyvadlo 8. 60 cm s otvorem pro baterii uprostfed. Baterie umyvadlovad stojankova pakova, 2x
rohovy ventil 3/8” x 1/2” chrom. Umyvadlovy sifon DN 50mm chrom.

Umyvadlo 8. 60 cm bez otvoru pro baterii. Baterie umyvadlové nasténnd s Iékafskou pakova, s
automatickou vypusti, délka vytoku 140mm chrom. Umyvadlovy sifon DN 50 chrom.

Umyvadlo §. 60 cm s integrovanym madlem, bez otvoru pro baterii. Baterie umyvadlové nasténna
pakova, délka raménka 1175mm chrom. Umyvadlovy sifon DN 50 chrom.

My&ka nédobi. Podomitkovd zdpachovd uzdavérka pro mycku kombinovand s pffvodem vody,
vytokovym ventilem na hadici se zpé&tnou o zazvdduiovaci armaturou HL 406
DN 40, nerezovy kryt 120 x 166 mm.

Sprchovaci panel (dodd si investor), 2x vyvod na vodu ukon&en &roubenim ¢3/4"vedeny pres
prich. uzav. ventil v=1010mm, odpadnf hrdlo v Grovné& podlahy

zn  z<

w

MA
z
AK
z

21-165
z

(950) (950) (950)

Vylevka keramickd, zav&snad s mrizi, odtokovy sifon DN 110.
Baterie, nast&nnd, sprchova 1/2" x 150 mm s dlouhym raminkem.

Sprchova vani¢ka ¢tvercova 900x900mm ity mramor, DN 50
Nésténnd sprchova pdkova baterie se sprchovou sadou + hlavova sprcha — chrom.

Sprchova vani¢ka ¢&tvrtkruhova 900x900mm ity mramor, DN 50
Nast&nnd sprchova pdakova baterie se sprchovou sadou + hlavové sprcha — chrom.

Sprcha bezbariovd, podlahovd vpust z nerezové oceli, montéz do plochy, DN 50 s
kloubovym pFipojenim.

Sprchova sedaka, zav&snd, sklopnd, kontrukce nerez. seddk plast (nosnotst max. 120kg)
Nast&nnd sprchova pdakova baterie se sprchovou sadou + hlavovd sprcha — chrom.

Sprcha bezbariovd, podlahovd vpust z nerezové oceli, montéz do plochy, DN 50 s
kloubovym pFipojenim.

Sprchova sedaka, zav&snd, sklopnd, kontrukce nerez. seddk plast (nosnotst max. 120kg)
Nast&nnd sprchova pdakova baterie se sprchovou sadou + hlavovd sprcha + dl. hadice
2,5m — chrom.

Pisodr s wnitfnim pFivodem vody + odsdvaci pisodrovy sifon DN 50

Macerdtor (dodé si investor), 1x v§vod na vodu ukon&en &roubenim ®1/2"vedeny pres
prtch. uzav. ventil v=800mm, odpadni hrdlo 50mm od Grovn& podlahy v=200mm vyvod el.
proudu 3x230/400V +N+PE

Népojovy automat na kévu a teplé napoje. Sou&dsti automatu je specidalni filtr na vodu
zn. Brita.
Sttovy pFipojeni 230V /50Hz. P¥ipojeni vody 1x vytokovy ventil 3/8” x 1/2” chrom.

VyplachovacT a desinfek&nf p¥istroj (dodd si investor), 2x vyvod na vodu ukon&en
&roubenTm ¢1/2”vedeny pres pruch. uzav. ventil, odpadni hrdlo 100mm v Grovni podlahy +
vgvod el. proudu 3x230/400V +N+PE
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