REVIZE 08/2025

Profesni ¢ast Autorizoval

TK PROJEKT
LIBEREC Rozvody medicinalnich plynu

ING. ZDENEK KVAPIL
Letnd 431

460 01 Liberec 12 |Vypracoval Odpovédny projektant
Ing. Zdenék Kvapil w Ing. Zdenék Kvapil w

AGP nova spol. s r.o. TF. 28. fijna17 370 01 Ceské Budéjovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076  E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Nazev akce: Obecni ufad Tabor

Stavebni upravy pro urgentni prijem internich obor( |Krajsky dfad | Jihocesky

Nemocnice Tabor, a.s. Datum 30.06.2021
Format 2 xA4

Misto stavby: MéfFitko -
Kpt. Jarose 200/10, 390 03 Tabor = -
Cislo zakazky | 08/2019

) Stupen Objekt
Nemocnice Tabor a.s., Kpt. Jarose 10, 390 03 Tabor Dokumentace pro

provadéni stavby So 01

Investor:

Cast: D.1.4.6 Rozvody medicinalnich plyna Cislo vykresu
Pfiloha: VENTILOVA KRABICE D'1 '4'6-03




SCHEMA VENTILOVE KRABICE dle CSN EN 7396-1
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Plechova krabice nasténnd v provedeni pod omitku nebo na sténu
oteviran{ krabice /ptistup/ je v souladu s CSN EN 7396-1.
Vystupni uzaviraci ventil G3/4” PN20.

Vstupni misto NIST pro nouzi a Gdrzbu dle druhu plynu.

Uzaviraci ventil PN20.

Cidlo snfmanf tlaku média s kontrolnim manometrem.

Vylstky pro kabely /Cidla snimdani tlaku/.
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