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ZMĚNA POPIS  ZMĚNYDATUM JMÉNO

1 VZT 1, VZT4, VZT9 - Monitorování stavu požárních klapek v 1.NP

3 Schéma komunikace řídícího systému

3

2Schéma MaR

---



VZT 1, VZT4, VZT9 - Monitorování stavu požárních klapek v 1.NP 1
D1.1
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VZT 1, VZT4, VZT9 - Monitorování stavu požárních klapek v 1.NP
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Aktivace EPS FV1

DT1.1

23x

PK1.1 až PK1.23
VZT 1

4x

PK4.1 až PK4.4
VZT 4

2x

PK9.1 až PK9.2
VZT 9

DT 1

1) 1) 1)

Poznámky: 1) Signál pro vypnutí příslušné VZT jednotky.

DT 21

2)

2) Připojení komunikace  BACnet MS/TP.

Komunikace  BACnet MS/TP

VZT 1 VZT 4 VZT 9
DT 4 DT 21
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Chlazení 1NP

2
DT1.1

Chlazení 1NP

Poznámky:
1) Regulace výkonu chladící jednotky podle 1/4 hod. max. odběru el. celého objektu Nemocnice Tábor.
2) Monitorování chodu a poruchy (případně povolení provozu) chlazení místnosti č. 137 - SLP.

CH1.1

Chlazení 1.NP

CH2.2
Vnitřní jednotka

1)
2)

T
T137

Chlazení m.č. 137-SLP

CH2.1

Venkovní jednotka
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3
DT1.1

Schéma komunikace řídícího systému

Schéma komunikace řídícího systému
87654321
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FAC
FAC

1) Nová komunikační větev

Řídící PC

2) Kabelové propojení Ethernet do místní sítě zajišťuje profese SLP (případně investor).

NCE
HUB

Ethernet

2)

DT3  VZT3-Hemodialýza
Strojovna VZT 10.NP

DT5  VZT5-JIP
Strojovna VZT 10.NP

DT10  Zdroj ÚT+CH
Strojovna VZT 9.NP

2)

Poznámka:

Komunikace N2 BUS
Komunikace Ethernet

1)

FAC

DT2  VZT2

Strojovna VZT 10.NP
Lůžková část západ

FAC

DT20  VZT1

Strojovna VZT 10.NP
PIO - Lůžková část - východ

FAC

DT21  VZT9

Strojovna VZT 10.NP
PIO - chodby, sociální zařízení

FAC

DT1.1  PK

m.č. 137 - SLP
Požární klapky 1NP 

FAC

DT4  VZT4

Strojovna VZT 10.NP
PIO - Lůžková část - západ
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