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ZMĚNA POPIS  ZMĚNYDATUM JMÉNO
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20,48 m˛
Vyšetřovna a bezpečná místnost

118 20,67 m˛
Vyšetřovna + RTG

117
20,67 m˛

Hlavní vyšetřovna
115

38,59 m˛
Čekárna

102

13,03 m˛
Recepce, triáž, kontaktní místo

158

102,86 m˛
Chodba
101

13,02 m˛
Sklad
139

55,63 m˛
Personální hala

121

7,63 m˛
Čistící místnost

136

4,80 m˛
Odpad, špin.prádlo

135

20,44 m˛
Ambulance ZL + LSPP

113
38,78 m˛
Chodba
112

22,78 m˛
Resuscitační a intenzivní box

122 52,81 m˛
Expektační hala

120

22,76 m˛
Observační box

119

21,33 m˛
Chodba
129

19,44 m˛
Denní místnost

126

15,35 m˛
Služební pokoj

127

4,00 m˛
WC, sprcha

128

24,53 m˛
Šatna personál ženy

134

12,87 m˛
Zádveří
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20,67 m˛
Vyšetřovna + EKG

114

16,30 m˛
Čekárna

156

35,75 m˛
Chodba ambulantní

116

15,02 m˛
Chodba
149

3,38 m˛
Úklid
14811,43 m˛

Zázemí personálu
138

1,96 m˛
Předsíň WC personál

150

1,50 m˛
WC muži

151

15,50 m˛
Sklad
142

13,19 m˛
Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové

153

4,94 m˛

Sprcha bezbariérová
pacienti

146

4,91 m˛

WC bezbariérové
pacienti

147

1,7
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1,62 m˛

Předsíň WC
personál

160

1,62 m˛
WC ženy

163
5,09 m˛

WC bezbariérové
159

10,18 m˛
Chodba ambulantní

116a

0,91 m˛
instal.jádro

165
instal.jádro

164
0,33 m˛

EI rozvaděč
166instal.jádro

167
instal.jádro

168
instal.jádro

169
1,35 m˛

instal.jádro
170

0,98 m˛
instal.jádro

171
0,93 m˛

instal.jádro
172

5,60 m˛
Sklad čisté prádlo

173

Umývárna
130

WC
133

Sprcha
131

Sprcha
132

0,80 m˛
instal.jádro

174

6,35 m˛
Slaboproudy - Urgentní příjem + zbytek 1.NP

137

3,37 m˛
Kuchyňka pacienti

140
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EI rozvaděč
175

2,42 m˛
instal.jádro

178

0,77 m˛
instal.jádro

179
3,24 m˛

instal.jádro
176

2,30 m˛
instal.jádro

181
1,21 m˛

instal.jádro
182

3,43 m˛
instal.jádro

177
11,19 m˛

instal.jádro
180

7,66 m˛
WC bezbariérové

111

5,46 m˛
předsíň WC ženy

110

4,45 m˛
předsíň WC muži

103

4,08 m˛
Pisoáry
106

1,22 m˛
WC

107

1,22 m˛
WC

108

1,22 m˛
WC

105

5,30 m˛
Chodba, pracovní kout

129a

Kabelová trasa M+R

Stoupačka M+R

ROZVADĚČ MAR (DT..)DT  ...

POŽÁRNÍ KLAPKA (UZÁVĚR)PK...

ROZVADĚČ ELEKTROINSTALACER..  ...
HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍHOP
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