KRAJ SKA HYGIENICKA STANICE
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Va3 dopis znacky:

Ze dne: 24. 10. 2019

Nage &, j.: KHSJC 32332/2019/EPID.JH Atelier G+G
Spisova znatka: S-KHSJC 32332/2019 Ing. Jifi Gantner
Vytizuje: MUDr. Weinerova, Ing. Pillerova, Ing. Jan Gantner
Ing. Jindrova, Be. Bartoriova, DiS. Nadrazni 569/11

377 01 Jindfichtiv Hradec
Tel. &islo: 387 712 548, 387 712 528,

Datum: 31. 12. 2019

Z’évazné stanovisko organu ochrany veiejného zdravi k prgjektoyé dokumegtaci na akei ,,STAVEBNi
UPRAVY 2.NP — 3.NP PAVILONU «A« PRESTAVBA DETSKEHO ODDELENI NA LDN - 3. CAST
— 1.NP,“ areal Nemocnice Jind¥ichév Hradec a.s., & p. 380/IT1, 377 01 Jind¥ichiv Hradec, parc. ¢

792,796, 737/2

Krajska hygienicka stanice Jihoteského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich (dale jen ,,KHS JC. kraje®)
vydava podle § 77 zékona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zékont ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,.zakon ¢&. 258/2000 Sb.*) ve spojeni s § 149 odst. 1 zdkona
&. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni pozdgjsich predpisu (dale jen ,,spravni fad®) toto

zdvazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci, na ke, STAVEBN{ UPRAVY 2.NP - 3.NP PAVILONU “A“ PRESTAVBA
DETSKEHO ODDELENI NA LDN - 3. CAST - 1.NP,“ areil Nemocnice Jind¥ichuv Hradec a.s., ¢. p.
380/I11, 377 01 JindFichiv Hradec, parc. & 792,796, 737/2 predlozenou organu ochrany vefejného zdravi
dne 24. 10. 2019 zadatelem - Nemocnice Jindfichiv Hradec a.s., U Nemocnice 380/111, 377 01 Jindfichuv
Hradec, IC 260 95 157, zastoupenym na zakladé plné moci ze dne 9. 3. 2016 zmocnéncem - Atelier G+G s.r.o.
se sidlem v Nadrazni ulici 569/11, 377 01 Jindfichuv Hradec, IC 260 88 541

se souhlasi.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. | zakona &. 258/2000 Sb. je souhlas vazan na splnéni takto stanovené
podminky:

1) Pied uvedenim stavby do provozu (pred ukon&enim zkugebniho provozu nebo predgasného uzivani stavby)
KHS J& kraje pozaduje predloZit prikkaz vysledky mé&feni hluku, ze hluk z dopravy na komunikaci v ulici
Vaclavska neprekracuje hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb (zejména v pokoji
umisténém nejblize komunikaci), a ze jsou splnény pozadavky vyplyvajici z § 30 zakona &. 258/2000 Sb. ve
spojeni s nafizenim vlady €.272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi &inky hluku a vibraci, ve znéni

pozdgjsich predpisi.

Odiivodnéni:

Piedlozena dokumentace (Ing. arch. Ivana Gantnerova, CKA 00424, DPS, 7/2019, ¢&. paré 8) tesi vnitini
stavebni upravy 1. NP pavilonu A v arealu Nemocnice J. Hradec, a.s. Jedinym zasahem do vnéjsi Casti budovy
bude vytsténi VZT potrubi na fasadu. Budova pavilonu A ma jedno podzemni a 3 nadzemni podlazi., budova
je zateplena, provedena je vyména oken. Suterén je stavebn& upraven, (Satny, sklady, kotelna), 2.NP je pred
rekonstrukei, (LDN 20 lazek) 3.NP po rekonstrukei (21 lazek LDN, 9 lazek DOP). Objekt je bezbarierovy, 2
schodité, jeden vytah.

Cast 1. NP v piivodni budoveé détského oddéleni byla rekonstruovana jiz v letech 201 3/2014, je zde umisténa
Lécebna dlouhodob& nemocnych (LDN). Timto projektem bude 1. NP upraveno do kone&ného stadia a bude
dale slouzit jako LDN pro 22 pacientd. V &asti 1 NP je planovana kompletni rekonstrukcee, dalgi Gpravy budou



provadény i v ¢asti dfive rekonstruované — napf. nové bude vedeno potrubi VZT. Stavebni upravy zahrnuji:
bouraci prace, rekonstrukci podhledt, podlah, vnitini kanalizace, rozvodi vody, rozvody VZT,
elektroinstalace, zdravotni instalace, obklady, dlazby, malby natéry, osazeni ¢asti radiatori na nova mista.
Planovana dispozice LDN v 1.NP: celkem 9 pokoji, 22 lizek (5x 2lizk.pokoj, 1x 3lazk. pokoj, 2x 4lizk.
pokoj, 1x 11azk. pokoj) dale recepce, sesterna, ptipravna léki, vysetfovna, denni mistnost, mistnost stani€ni
sestry, pracovna primare, spoleGenska mistnost, koupelna, télocvi¢na, sklady, Cistici mistnost, sociélni zdzemi
pro pacienty

(v&etné ZTP), WC, sprcha. Satna personalu je umisténa v 1. PP — stavajici.

Provoz LDN v 1.NP bude zaji$tén celkem 6 zaméstnanci v jedné sméné. Pracovnici budou pracovat ve tiech
sménach. Sanitarni zafizeni pro personal je oddélené dle pohlavi a je vybaveno vzdy predsini s umyvadlem a
samostatnym WC. Sanitarni zdzemi vyhovuje svym rozsahem a kapacitou dle § 2 zékona ¢. 309/2006 Sb., ve
spojeni s § 54 Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Satna zaméstnanci véetné sprch je feSena ve stavajicim 1. PP.

Objekt je napojen na stavajici sit€ — voda je napojena na vefejny vodovod, odpadni vody jsou svedeny do
vefejné kanalizace. Objekt je napojen na el. energii NN.

Vytapéni: stavajici centralni, pouze renovace.
Elektroinstalace: bude nové provedena, osvétleni bude umisténo do podhledu.

Vétrani: vzduchotechnika

-dle PD budou dodrzena ve viech mistnostech mnoZzstvi odvadéného vzduchu z hlediska hygienickych
pozadavki

-pro vétrani 1. patra jsou jiz provedena 3 pfivodni stoupaci potrubi

-odvétrani soc. zafizeni a umyvaren: podtlakové, ventilatory se zpétnou klapkou a dobéhem, VZT rozvody
vedeny nad podhledem, flexibilni hadice s akust. izolaci, dvefe bez prahu, nebo dveini mfizka, odvétrani na
fasadu nebo do stoupaciho potrubi

-vétrani pokojii: stavajici VZT jednotka umisténa na stieSe objektu, dimenzovéna pro pokoje 1.- 3. NP, v této
fazi feseny rozvody v 1.NP

Osvétleni: ptirozené okny v kombinaci s um&lym osvétlenim. Na pracovistich, na kterych bude vykonavéana
trvald préce je navrzena intenzita umé&lého osvétleni dle § 45 Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., ve spojeni
s CSN EN 12464-1.

PredloZena projektova dokumentace byla dne 11. 12. 2019 doplnéna o ,,Ochranu pred hlukem*

Obvodovy plast stavby je nevyznamny z pohledu pronikani hluku do chranénych vnittnich prostoru stavby
(pokojit). Vé&trani pokojii je zajisténo jinym piimym zptisobem nez okny. Konkrétné se jedna o VZT jednotku
umisténou na Grovni stiechy, z &asti dnes vyuzivané vytahové Sachté. Okna byla v roce v roce 2017 vyménéna.
Dle vyrobce je jejich zvukova neprizvuénost Rw(C;Cr)=34 (-1; -5)dB; Ttida zvukové izolace TZI = 2.
Zaskleni = 4-12-4-12-4 — trojsklo. Uvnitf aredlu nemocnice (orientovana vétSina pokojii v zajmové casti
objektu) se nenachézi z4dny vyznamny zdroj hluku, jedna se o izemi nezatizené nadlimitnim hlukem.

Dne 19. 12. 2019 byla projektova dokumentace doplnéna o vysledky z protokolu méfeni hluku ¢. 9338/2009
cit.:

....Z protokolu méreni hluku ¢ 9338 z roku 2009 vyplyvd, ze podminky venkovniho hluku z ulice Vaclavska
byly splnény. Z divodu vyuZiti sousedniho objektu s touto rusnou ulici je nyni pozadovano z hygienického
hlediska dodrieni limitii venkovniho hluku v dennich a nocnich hodindch. Predevsim se jednd o cdst aredlu
Nemocnice Jindrichiy Hradec — konkrétné pavilon A - nové lizkova éast LDN. V nasledujicich letech nedoglo

k nériistu hluku o vice jak 2 dB a ani do budoucna se Zddné zvyseni hluku nepredpoklada...
Podminka vyplyva z § 30 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. a z nafizeni viady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané

zdravi pied nepfFiznivymi u¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisii, a smé¥uji k ochrané
veiejného zdravi pred hlukem a z piedloZené projektové dokumentace.

Strana 2 / celkem 3



Po posouzeni Ize konstatovat, ze z hygienického hlediska nebyl shledan rozpor s platnymi piedpisy v oblasti
ochrany vefejného zdravi, tzn. v kompetencich danych zékonem ¢. 258/2000 Sb., zakonem &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,
nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci vSe ve znéni pozdgjsich predpisi.

Predlozena projektovd dokumentace byla posouzena v souladu s platnymi ptedpisy v oblasti ochrany
vefejného zdravi a v mezich kompetenci danych zak. &. 258/2000 Sb.
2

Krajska nygienicsé sianice
MUDr. Lenka Weinerovéa JihoGesksho kraje 0%

vedouci oddé&leni protiepidemického JH se sidiem v C. Budgjovicich
Na Sadech 25

5 . ) 870 71 Ceské Budéjovice
Priloha: projektova dokumentace
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